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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 983/Wo0/V/2024
NR SPRAWY 4/2024
Zleceniodawca: Dziat Sieci Wodociagowej; WiK Opole
Przedmiot badai: Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna prébek pobranych i
dostarczonych do Laboratorium przez Prébkobiorce Laboratorium.
Miejsce pobrania probek: Sie¢ wodociggowa
Rodzaj probek: Woda
Status probek : Koncéwka sieci
Stan probek : Dobry
Data pobrania prébek : 09.09.2024r.
Data dostarczenia probek : 09.09.2024r.
Data rozpoczecia badan: 09.09.2024r.
Data zakonczenia badan: 12.09.2024r.

Wynik badania odnosi si¢ do dostarczonej i badanej probki.

Probka pobrana przez: Krzysztof Baron Probkobiorca Laboratorium zgodnie z: # PN-1SO 5667-5:2017-10,
APN-EN 1SO 19458:2007.

Klientowi przystuguje prawo skargi.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.



Sprawozdanie z badan nr 983/Wo/V/2024

Strona2z3
1. Wyniki badan bakteriologicznych i fizykochemicznych
Tabela 1.1. Wyniki badazi pobranej prébki wody : ul. Lipowa/Oleska 141 - HUSQVARNA
Wynik dla prébki cx
. Zastosowana norma lub Wartosé
Lp. Badany parametr [jednostka] procedura badawcza . \A?BSI,V,VO.'SSM . | dopuszczalna?
+ Wartos¢ niepewnosci
Z 0Ogolna liczba mikroorganizméw i . o Bez nieprawidlowych
1 W (2242)°C po 72hw 1 mlwody [jtp® | A PN-EN1S06222:2004 11 [6,20] i
. . . A PN-EN ISO 9308-1:2014-
2)
2 | Z Bakterie grupy coli w 100 ml wody [jtk] 12 +A1:2017-04 0 0
3 Z Bakterie Escherichia coli w 100 ml wody A PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 0
[itk]? 12 +A1:2017-04
4 Z Enterokoki w 100 ml wody [jtk]? A PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0
5 Z Megtnos¢ [NTU] A PN-EN ISO 7027-1:2016 0,29 +0,05 1
NA PB-13; wyd. nr 2 3)
6 |# Bawa[mgPtl] 2 dn. 05.10.2015r. <5 15
7 | Z pHw temperaturze pomiaru [-/ °C] A PN-EN ISO 10523:2012 8,310,2/214 6,5-9,5
Z Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa
8 w temp. 25°C [uS/cm]/temperatura pomiaru | A PN-EN 27888:1999 357 £71/21,7 2500
[°c]
NA PB-03/PL; wyd. nr 1
9 | Z Chlor wolny [mgCl2/I] z dn. 01.03.2012r.w oparciu o <0,02 0,3
metode 8021,8167 HACH
NA PB-09/PL; wyd. nr 1
10 | Z Jon amonu [mgNH/I] z dn. 01.03.2012r. w oparciu o <0,020 0,50
metode HACH LCK 304
11 | Z Azotany [mgNOa/I] A PN-C-04576/08:1982 * <1,6 50
12 | Z Azotyny [mgNO/I] NA PN-EN 26777:1999 <0,14 0,50
13 | Z Zelazo [ugFell] A PN-1SO 6332:2001 <40,0 200
14 | Z Twardos¢ og6ina [mgCaCOs/l] A PN ISO 6059:1999 154 +34 60-500%
NA PB-19/PL; wyd. nr 1
15 | Z Glin [mgAl/] z dn. 02.01.2014r. w oparciu o 0,011 0,2
metode 8326 HACH LANGE

** niepewno$¢ metody okreslono jako niepewnosé rozszerzona zgodnie z norma ISO 19036. Wspéiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci
95%. Niepewnos¢ uwzglednia skiadowe dotyczace pobierania i transportu prébki.

Z - Laboratorium zatwierdzone przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu do badan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja nr 30/HK/2024 z dnia 14.02.2024r.

A metodyka akredytowana (AB 1589) i spelniajaca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

NA - badanie nieakredytowane ale spelniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

+ niepewnos$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspéiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ uwzglednia skladowe dotyczace pobierania i transportu prébki.
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody niepewnosci si¢ nie podaje.
*Normy wycofane oraz inne niz referencyjne, ale spe/niajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. poz. 2294)

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

wartos¢ dopuszczalna wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294)

jednostka tworzaca kolonie

y przez i bez niepr: ch zmian

w przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku

uzupetniania minimalnej zawartosci
plytki wylewane agarem drozdzowym
najbardziej prawdopodobna liczba
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